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说明：

    根据接入系统方案，本期按电厂要求重新电厂内的电缆线路路径，以及新建东实电厂至海心沙环保热电厂的联络线。新建终端塔至东实热电厂双回电缆线路长约2×1.5km，

新建东实电厂至海心沙环保热电厂双回电缆线路长约2×0.5km。

图例：

新建电缆线路

现有110kV及以上架空线路

现有电缆线路

注：本线路采用珠区坐标系。


